
LEVANTAMIENTO FISICO IFEQROO/DPOE/0068/2026

Datos Generales
Instancia Gubernamental

Instituto de Infraestructura Física Educativa del Estado de Quintana Roo
Tipo de servidor publico
No titular
Tipo de responsable del gasto
Comisión sin gasto para el sujeto obligado
Ejercicio
2026
Periodo que se reporta
octubre
Tipo de viaje
Nacional

Datos de la comisión
País de origen
México
Estado de origen
Quintana Roo
Ciudad de origen
Chetumal
Municipio de origen
Othón P. Blanco
País de destino
México

Estado de destino

Quintana Roo
Ciudad de destino
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PLAYA DEL CARMEN/CANCUN
Motivo del encargo o comisión
LEVANTAMIENTO FISICO
Fecha de salida
10/08/2026 - 05:00
Fecha de regreso
10/09/2026 - 23:00

Datos de la partida
Importe ejercido por partida de viáticos
1407.72
Recurso económico
Estatal
Importe total erogado con motivo del encargo o comisión
1407.72
Importe total no erogado
0.00

Reportes
Actividades realizadas
Con motivo de atender las prioridades que a este instituto compete y por instrucción del Ing. Aarón Edgardo Aguilar 
Sáenz director de Planeación del IFEQROO. Se informa lo realizado en la comisión conferida los días 08 de octubre al 
09 de octubre del 2026 en el municipio Playa del Carmen y Benito Juárez. 

Jueves 08 de octubre del 2026.
Playa del Carmen, municipio de Playa del Carmen.
CECyTE II.
Se realizó visita técnica de coordinación con la participación de representantes de la empresa, personal de la escuela y 
el contratista, con la finalidad de efectuar un recorrido en las áreas correspondientes a la adecuación del Taller de 
Alimentos y Bebidas y del Taller Industrial.
Durante el recorrido se revisaron las condiciones existentes de ambas aulas y se analizaron las adecuaciones 
necesarias para su correcta operación, tomando como referencia los planos y alcances del proyecto. Se verificaron y 
coordinaron las instalaciones eléctricas, de gas, drenaje y agua potable, definiendo en sitio las trayectorias, 
ubicaciones y puntos de conexión requeridos para cada especialidad.
Asimismo, se identificaron las posibles interferencias entre las diferentes instalaciones y se establecieron criterios de 
ejecución, con el propósito de que los trabajos de adecuación de ambos talleres se realicen de manera coordinada, 
funcional y conforme a los planos y especificaciones del proyecto.

Viernes 09 de octubre del 2026.
Cancún, municipio de Benito Juárez. 
primaria Juan Sabines Gutiérrez 

Se llevó a cabo una visita técnica a las instalaciones del plantel educativo, con el objetivo de verificar las condiciones 
actuales de la infraestructura eléctrica y analizar las alternativas para la incorporación de un nuevo suministro de 
energía eléctrica mediante una red eléctrica independiente, considerando que actualmente el plantel cuenta con un 
sistema de generación eléctrica mediante paneles solares.

Como parte de la inspección, se realizó un recorrido por las instalaciones y por las vialidades de la colonia donde se 
encuentra ubicado el plantel, con la finalidad de identificar las condiciones existentes y determinar la factibilidad para 



establecer un nuevo punto de suministro eléctrico.

Durante el recorrido se realizó la identificación y ubicación de la línea de media tensión más cercana al plantel, 
considerando su localización como posible punto de interconexión para el desarrollo de la nueva infraestructura 
eléctrica. Asimismo, se revisaron las condiciones generales del sitio, las posibles trayectorias de la nueva red y los 
espacios requeridos para la instalación de los elementos que conformarán el nuevo sistema de alimentación eléctrica.

La revisión tiene como finalidad establecer los criterios técnicos para el diseño y ejecución de la nueva red eléctrica de 
suministro, así como determinar las adecuaciones necesarias para su correcta integración con la infraestructura 
existente y con el sistema de paneles solares del plantel.

Lo anterior permitirá definir la alternativa técnica más adecuada para garantizar un suministro eléctrico seguro, 
confiable y con capacidad suficiente para atender la demanda actual y futura de la escuela, considerando la ubicación 
de la red de media tensión existente y las condiciones particulares del entorno.

Viernes 09 de octubre del 2026.
Cancún, municipio de Benito Juárez. 
preescolar Ángel Albino Corzo. 

Se llevó a cabo una visita técnica a las instalaciones del plantel educativo, con el objetivo de verificar las condiciones 
actuales de la infraestructura eléctrica y analizar las alternativas para la incorporación de un nuevo suministro de 
energía eléctrica mediante una red eléctrica independiente, considerando que actualmente el plantel cuenta con un 
sistema de generación eléctrica mediante paneles solares.

Como parte de la inspección, se realizó un recorrido por las instalaciones y por las vialidades de la colonia donde se 
encuentra ubicado el plantel, con la finalidad de identificar las condiciones existentes y determinar la factibilidad para 
establecer un nuevo punto de suministro eléctrico.

Durante el recorrido se realizó la identificación y ubicación de la línea de media tensión más cercana al plantel, 
considerando su localización como posible punto de interconexión para el desarrollo de la nueva infraestructura 
eléctrica. Asimismo, se revisaron las condiciones generales del sitio, las posibles trayectorias de la nueva red y los 
espacios requeridos para la instalación de los elementos que conformarán el nuevo sistema de alimentación eléctrica.

La revisión tiene como finalidad establecer los criterios técnicos para el diseño y ejecución de la nueva red eléctrica de 
suministro, así como determinar las adecuaciones necesarias para su correcta integración con la infraestructura 
existente y con el sistema de paneles solares del plantel.

Lo anterior permitirá definir la alternativa técnica más adecuada para garantizar un suministro eléctrico seguro, 
confiable y con capacidad suficiente para atender la demanda actual y futura de la escuela , considerando la ubicación 
de la red de media tensión existente y las condiciones particulares del entorno.
Resultados obtenidos
Se tomaron medidas de espacios y fotos de los elementos para calcular los volúmenes de obra que se utilizarán para 
realizar el presupuesto de los trabajos requeridos correspondientes a construcciones y rehabilitaciones.
Contribuciones
Mejoramiento de la infraestructura educativa en el plantel de acuerdo al programa.
Conclusiones
Los datos recabados se utilizarán para proceder a realizar los proyectos respectivos en gabinete, para 
consecuentemente realizar el presupuesto, con el que se iniciará el proceso de licitación de obra pública

Datos de la información



Periodo de actualización
octubre - diciembre
Fecha de validación de la información
2026-10-16
Área(s) o unidad(es) administrativas que genera(n) o posee(n) la información
DIRECCION ADMINISTRATIVA

Importe total de la comisión
1407.72
Nombre completo
JOSE ALEJANDRO ABAN MAY
Cargo
SUPERVISOR DE OBRA

 
 
 

COMISIONADO
(Nombre y firma)

 
 

DECLARO BAJO PROTESTA DE DECIR LA VERDAD QUE LOS DATOS ASENTADOS EN ESTE INFORME SON VERDADEROS, ASÍ COMO LA 
DOCUMENTACIÓN ANEXA QUE REÚNE LOS REQUISITOS FISCALES EFECTIVAMENTE EXPEDIDA POR LOS PRESTADORES DE SERVICIO Y QUE 
ESTOS CORRESPONDEN A LOS CONCEPTOS DE GASTOS AUTORIZADOS EN LOS LINEAMIENTOS PARA REGULAR EL OTORGAMIENTO DE 
VIÁTICOS Y PASAJES EN LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA CENTRAL Y PARAESTATAL DEL ESTADO DE QUINTANA ROO.


