
LEVANTAMIENTO DE OBRA(DP.0137.1.19)

Datos Generales
Instancia Gubernamental

Instituto de Infraestructura Física Educativa del Estado de Quintana Roo
Tipo de servidor publico
No titular
Tipo de responsable del gasto
Comisión sin gasto para el sujeto obligado
Ejercicio
2019
Periodo que se reporta
febrero
Tipo de viaje
Local

Datos de la comisión
País de origen
México
Estado de origen
Quintana Roo
Ciudad de origen
Chetumal
Municipio de origen
Othón P. Blanco
País de destino
México

Estado de destino

Quintana Roo
Ciudad de destino

https://transparenciafocalizada.qroo.gob.mx/comisionesabiertas-levantamiento-de-obradp0137119
https://transparenciafocalizada.qroo.gob.mx/comisionesabiertas-levantamiento-de-obradp0137119
https://transparenciafocalizada.qroo.gob.mx/comisionesabiertas-levantamiento-de-obradp0137119
https://transparenciafocalizada.qroo.gob.mx/ifeqroo
https://transparenciafocalizada.qroo.gob.mx/ifeqroo
https://transparenciafocalizada.qroo.gob.mx/taxonomy/term/538
https://transparenciafocalizada.qroo.gob.mx/taxonomy/term/538


Playa del Carmen
Motivo del encargo o comisión
Levantamiento de obra
Fecha de salida
02/18/2019 - 04:30
Fecha de regreso
02/18/2019 - 23:45

Datos de la partida
Importe ejercido por partida de viáticos
2145.03
Importe total erogado con motivo del encargo o comisión
2145.03
Importe total no erogado
-0.01

Reportes
Actividades realizadas
IDENTIFICACIÓN DE FRENTES DE TRABAJO DE OBRA EXTERIOR EN FACHADA DEL EDIFICO, (TRABAJOS EN LIMPIEZA, 
TRAZO Y NIVELACIÓN, ALBAÑILERÍA EN MUROS, APLANADOS COMO ACABADOS), EL RECORRIDO DEL ÁREA 
DESMONTADA POR DONDE ESTÁ LA LÍNEA DE CONDUCCIÓN DE AGUA POTABLE A INTERCONECTAR CON LA CISTERNA 
HABILITADA (ES DECIR QUE SE HAN SELLADO LAS FISURAS Y APLICADO EL RECUBRIMIENTO DE PINTURA EPOXICA 
PARA EVITAR LAS FILTRACIONES DE AGUA), ADEMÁS DE OBSERVAR LA PREPARACIÓN DE TUBO CONDUIT PARA 
CABLEADO DE FIBRA ÓPTICA.
EN LA CASETA DONDE ESTÁ LA CISTERNA CUENTA CON EQUIPOS PARA DISTRIBUCIÓN DE AGUA POTABLE 
(HIDRONEUMÁTICO, VÁLVULAS DE CONTROL, MEDIDORES DE PRESIÓN, ETC).
AL INGRESAR EN LA PLANTA BAJA DEL EDIFICIO ES RECONOCIDO EL CUBO DEL ELEVADOR, TOMAS SIAMESAS PARA SU 
OPERACIÓN Y FUNCIONAMIENTO, ADEMÁS EL MÓDULO DE DISCAPACITADOS CUENTA CON RECUBRIMIENTO EN PISO, 
MUROS, MOBILIARIO SANITARIO, MAMPARAS DE ACRÍLICO, LLAVES Y LAVADOS, QUEDANDO PENDIENTE LA 
CANCELERÍA DE PUERTAS Y VENTANAS, ASÍ MISMO ESTÁN ADAPTANDO LAS INSTALACIONES POR PLAFÓN, LOS 
GABINETES ELÉCTRICOS CUENTAN CON MÁS TERMO MAGNÉTICOS MOTIVADO POR LA INSTALACIÓN ELÉCTRICA EN 
PRIMER NIVEL.
EN PRIMER NIVEL SE LLEVÓ ACABO LA IDENTIFICACIÓN DE INSTALACIÓN POR PISO, QUE ESTÁ LIBRE DE OBJETOS PARA 
LA DISTRIBUCIÓN EN EL SUMINISTRO DE CABLE ELÉCTRICO, LA CONTINUACIÓN DEL CUBO DEL ELEVADOR HASTA 
PRIMER NIVEL, EN ESTE SENTIDO EL MÓDULO DE DISCAPACITADOS CUENTA CON RECUBRIMIENTO EN PISO, MUROS, 
MOBILIARIO SANITARIO, MAMPARAS DE ACRÍLICO, LLAVES Y LAVADOS, QUEDANDO PENDIENTE LA CANCELERÍA DE 
PUERTAS Y VENTANAS, ASÍ MISMO ESTÁN AJUSTANDO LAS INSTALACIONES POR PLAFÓN, ADEMÁS DE LAS 
INSTALACIONES PREPARADAS PARA LOS AIRES ACONDICIONADOS, RED CONTRA INCENDIOS, SOPORTERIA PARA 
PLAFÓN RETICULAR Y LISO.
EN LA AZOTEA SE ESTÁN SUMINISTRADOS LOS TINACOS 1, 100 LTS PARA LA ALIMENTACIÓN DE AGUA DE LOS BAÑOS 
DE HOMBRES Y MUJERES EN PLANTA BAJA, AJUSTE DE SALIDAS DE AGUA PLUVIAL COMO REPARACIÓN QUE EVITE LA 
FILTRACIÓN DE ESTA, CABE SEÑALAR QUE EL BIODIGESTOR FUE REMOVIDO Y AJUSTADO DERIVADO A QUE LAS 
LLUVIAS PRESENTADAS LO LEVANTARON, ESTE SENTIDO SE LLEVA A CABO LA NUEVA PENDIENTE PARA SU 
INTERCONEXIÓN POR EL POZO DE ABSORCIÓN YA EXISTENTE.
Resultados obtenidos
LA IDENTIFICACIÓN DE LA RED DE INTERCONEXIÓN DE AGUA POTABLE DEL EDIFICIO EXISTENTE A LA BIBLIOTECA.
LA IDENTIFICACIÓN DEL TUBO CONDUIT PARA LA FIBRA ÓPTICA
EQUIPO PARA EL SUMINISTRO Y DISTRIBUCIÓN DE AGUA POTABLE DENTRO DEL EDIFICIO



VALORACIÓN DE LOS MÓDULOS PARA DISCAPACITADOS EN PLANTA BAJA Y PRIMER NIVEL
Contribuciones
VERIFICAR JUNTO CON SUPERINTENDENTE DE OBRA, LOS ALCANCES ACTUALES PARA LA OPERACIÓN DE EDIFICIO 
(SERVICIOS DE AGUA POTABLE, ENERGÍA ELÉCTRICA, SERVICIOS SANITARIOS Y SEGURIDAD)
RECOMIENDA A CONSIDERACIÓN LA PROTECCIÓN CONTRA DESCARGAS ATMOSFÉRICAS
Conclusiones
DESPUÉS DEL LEVANTAMIENTO REALIZADO, SE TIENE COMO MAYOR PRIORIDAD EL SUMINISTRO DE AGUA POTABLE YA 
QUE LOS BAÑOS PUEDEN SER OPERADOS PARA VERIFICAR QUE FUNCIONEN CORRECTAMENTE LAS INSTALACIONES 
HIDRÁULICAS DE LOS BAÑOS Y RED CONTRA INCENDIOS.

Datos de la información
Periodo de actualización
enero - marzo
Fecha de validación de la información
2019-02-21
Área(s) o unidad(es) administrativas que genera(n) o posee(n) la información
Dirección administrativa

 
 
 

COMISIONADO
(Nombre y firma)

 
 

DECLARO BAJO PROTESTA DE DECIR LA VERDAD QUE LOS DATOS ASENTADOS EN ESTE INFORME SON VERDADEROS, ASÍ COMO LA 
DOCUMENTACIÓN ANEXA QUE REÚNE LOS REQUISITOS FISCALES EFECTIVAMENTE EXPEDIDA POR LOS PRESTADORES DE SERVICIO Y QUE 
ESTOS CORRESPONDEN A LOS CONCEPTOS DE GASTOS AUTORIZADOS EN LOS LINEAMIENTOS PARA REGULAR EL OTORGAMIENTO DE 
VIÁTICOS Y PASAJES EN LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA CENTRAL Y PARAESTATAL DEL ESTADO DE QUINTANA ROO.


