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Trabajos de diagnostico y ubicacion de la falla de Ia
instalacion electrica (transformador y Lineas
electricas) de zona de captacion chemuyil

Datos Generales

Instancia Gubernamental

Comisién de Agua Potable y Alcantarillado
Tipo de servidor publico

No titular

Tipo de responsable del gasto
Comisién costeada por el sujeto obligado
Ejercicio

2026

Periodo que se reporta

julio

Tipo de viaje

Nacional

Numero de personas acompanantes
0

Importe ejercido por el total de acomparfiantes
0.00

Datos de la comisién

Pais de origen
México

Estado de origen
Quintana Roo

Ciudad de origen
Chetumal

Municipio de origen




Othén P. Blanco

Pais de destino
México

Estado de destino

Quintana Roo

Ciudad de destino

Tulum, Q.Roo

Motivo del encargo o comisién

Trabajos de diagnostico y ubicacion de la falla de |a instalacién electrica (transformador y Lineas electricas) de zona de
captacion chemuyil

Fecha de salida
07/13/2026 - 05:30
Fecha de regreso
07/13/2026 - 23:20

Datos de la partida

Gasto total en pasaje (aéreo + terrestre)
0.00

Hospedaje

0.00

Viaticos ministrados
938.00

Vidticos comprobados
776.20

Viaticos no comprobables

0.00

Importe ejercido por partida de viaticos
776.20

Viaticos en el pafs
En caso de que se haya seleccionado la partida 3751 VIATICOS EN EL

PAIS, proporcione los siguientes datos:
Alimentacién
776.20

Arrendamiento de Vehiculos
0.00

Recurso econémico
Estatal

Importe total erogado con motivo del encargo o comision
776.20

Importe total no erogado
0.00

Fecha de entrega del informe




2026-07-17

Reportes

Actividades realizadas
Revision del sistema de Tierras

Revision de Transformador Pedestal.

Revision de Lineas Electricas en Baja y Media Tension

Resultados obtenidos

Se ubico la Falla Electrica que estaba afectando la operacién de los equipos del cenote de Chemuyil,
Contribuciones

Revision de todo el sistema Electrico, con ello se garantiza el buen funcionamiento de todo el sistema
Conclusiones

Es necesario el cambio de las 3 lineas electricas del transformador a la cruzeta del primer poste de CFE, dado que este
se ecnuentra en mal estado

Datos de la informacidn

Periodo de actualizacién

julio - septiembre

Fecha de actualizacion de la informacién

2026-07-17

Fecha de validacién de la informacién

2026-07-17

Area(s) o unidad(es) administrativas que genera(n) o posee(n) la informacién
Direccién de Contabilidad

Nota

ninguna

Importe total de la comisién
938.00

Nombre completo

Fernando Joven Sanchez

Cargo

Director de Fortalecimiento Técnico




DECLARO BAJO PROTESTA DE DECIR LA VERDAD QUE LOS DATOS ASENTADOS EN ESTE INFORME SON VERDADEROS, ASf CcOMO LA
DOCUMENTACION ANEXA QUE REUNE LOS REQUISITOS FISCALES EFECTIVAMENTE EXPEDIDA POR LOS PRESTADORES DE SERVICIO Y QUE
ESTOS CORRESPONDEN A LOS CONCEPTOS DE GASTOS AUTORIZADOS EN LOS LINEAMIENTOS PARA REGULAR EL OTORGAMIENTO DE
VIATICOS Y PASAJES EN LA ADMINISTRACION PUBLICA CENTRAL Y PARAESTATAL DEL ESTADO DE QUINTANA ROO.




