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INFORME DE LA COMISION
UNIDAD RESPONSABLE FECHA DE ELABORACION
DIRECCION DE PLANEACION 05/10/2026
DATOS GENERALES
NOMBRE DEL COMISIONADO ING. JOSUE EZEQUIEL MAY PUC
CARGO DEL COMISIONADO SUPERVISOR DE OBRA
ADSCRIPCION DEL COMISIONADO DIRECCION DE PLANEACION
PERIODO DE LA COMISION 24y 25 DE SEPTIEMBRE DEL 2026
LUGAR DE LA COMISION PLAYA DEL CARMEN Y BENITO JUAREZ
IMPORTE DE VIATICOS OTORGADOS $1407.72

Con motivo de atender las prioridades que a este instituto compete y por instruccién del Ing. Aarén
Edgardo Aguilar Séenz director de Planeacién del IFEQROO. Se informa lo realizado en la comisién
conferida el dia 24 y 25 de septiembre del 2026 en los municipios de Playa del Carmen y Benito
Juarez.

Lunes 24 de septiembre del 2026.
Playa del Carmen, Playa del Carmen.
UT Rivera Maya.

Centro de Atencién Infantil Cancun

Se llevd a cabo una visita técnica a las instalaciones de la Universidad Tecnoldgico Rivera Maya,
con el objetivo de verificar las condiciones actuales de la instalacién eléctrica y determinar su
capacidad para atender la demanda adicional derivada de la instalacién de equipos de aire
acondicionado en las aulas del plantel y actualizar las instalaciones eléctricas.

Como parte de la inspeccidn, se realizé una revision fisica de los tableros eléctricos, interruptores
de protecciéon, dlimentadores, circuitos derivados, conductores, candlizaciones y cargas
eléctricas existentes, asi como de las condiciones generales de los elementos que infegran la
instalacion.

La revisidn tiene como finalidad establecer si la infraestructura eléctrica existente puede
absorber de manera adecuada la nueva demanda eléctrica o si serd necesario realizar
adecuaciones, ampliaciones, redistribuciéon de circuitos o incremento de capacidad, a fin de
garantizar que los equipos de aire acondicionado puedan operar de manera segura y

confiable.
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@ Quirana

Martes 25 de sepfiembre del 2026.
Centro Regional de Educacién Normal Javier Rojo Gomez Unidad Cancuin
Centro de Atencién Multiple Eduard Huet en la ciudad de Cancin,

Se llevd a cabo una visita técnica a las instalaciones de la Universidad Tecnoldgico Rivera Maya,
con el objetivo de verificar las condiciones actuales de la instalacién eléctrica y determinar su
capacidad para atender la demanda adicional derivada de la instalacién de equipos de aire
acondicionado en las aulas del plantel y actualizar las instalaciones eléctricas.

Como parte de la inspeccidn, se realizd una revision fisica de los tableros eléctricos, interruptores
de proteccién, alimentadores, circuitos derivados, conductores, canalizaciones y cargas
eléctricas existentes, asi como de las condiciones genefales de los elementos que integran la
instalacion. / ?j 77

FIRMA D SIONADO
ING. JOS ZEQUIEL MAY PUC

DECLARO BAJO PROTESTA DE DECIR LA VERDAD QUE LOS DATOS ASENTADOS EN ESTE INFORME SON VERDADEROS, ASi COMO LA
DOCUMENTACION ANEXA QUE REUNE LOS REQUISITOS FISCALES EFECTIVAMENTE EXPEDIDA POR LOS PRESTADORES DE SERVICIO Y QUE
ESTOS CORRESPONDEN A LOS CONCEPTOS DE GASTOS AUTORIZADOS EN LOS LINEAMIENTOS PARA REGULAR EL OTORGAMIENTO DE
VIATICOS Y PASAJES EN LA ADMINISTRACION PUBLICA CENTRAL Y PARAESTATAL DEL ESTADO DE QUINTANA ROO.
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